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№ докум. Дата
Васильева Лист
Четвериков ˗ ˗ 1

Лемещук
Гречникова

Распределительный шкаф с МП 1 1000х1200х300мм

ТША110-100.120.30-ST ГЧ 1

Кабельный ввод PG 11 1

Пров.

Н. контр.
Утв.

Разраб.
Изм. Лист Подп.

К

ТША110-100.120.30-ST 

Листов
1

         * входит в комплект поставки (устанавливается заказчиком)

Термошкаф всепогодный                     
с обогревом                                

Перечень оборудования      

Кабельный ввод PG 7

серый

0,2

1

2

Кабельный ввод PG 9 1

м.

Концевой сегмент на клеммники

Розетка РАр10-3-ОП Shuko
Клеммник на DIN-рейку 2,5 мм.кв. 

2

Автоматический выключатель BKN 2Р С10А
Монтажный рельс 35х7,5x2000

Габаритный чертеж
ТША110-100.120.30-ST С0 Схема расположения оборудования

синий

ТША110-100.120.30-ST ЭC Схема электрическая принципиальная 1

Клеммник на DIN-рейку 2,5 мм.кв. 

1

Примечание

Документация
Зо

на Обозначение Наименование Кол.

1

Устройство контроля микроклимата УКМ-2М1

Детали

Упор на DIN-рейку MR32, MR35 2

Нагреватель с вентилятором SNV-635-000 1

1

Шина нулевая 8/1 1

серый

1

ООО "АМАДОН"

1






